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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 

____________ 

 
PROTECTION AGAINST LIGHTNING –  

 
Part 4: Electrical and electronic systems within structures  

 
FOREWORD 

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising 
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote 
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To 
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, 
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC 
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested 
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely 
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by 
agreement between the two organizations. 

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international 
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all 
interested IEC National Committees.  

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National 
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC 
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any 
misinterpretation by any end user. 

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications 
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence 
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in 
the latter. 

5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity 
assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any 
services carried out by independent certification bodies. 

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication. 

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and 
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or 
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and 
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC 
Publications.  

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is 
indispensable for the correct application of this publication. 

9) IEC draws attention to the possibility that the implementation of this document may involve the use of (a) 
patent(s). IEC takes no position concerning the evidence, validity or applicability of any claimed patent rights in 
respect thereof. As of the date of publication of this document, IEC had not received notice of (a) patent(s), 
which may be required to implement this document. However, implementers are cautioned that this may not 
represent the latest information, which may be obtained from the patent database available at 
https://patents.iec.ch. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. 

IEC 62305-4 has been prepared by IEC technical committee 81: Lightning protection. It is an 
International Standard. 

This third edition cancels and replaces the second edition published in 2010. This edition 
constitutes a technical revision.  

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous 
edition: 

a) addition of new informative Annex E and Annex F on the determination of current sharing 
using modelling and current sharing in PV installations respectively; 

b) addition of a new informative Annex G on methods of testing of system level behaviour; 
c) addition of a new informative Annex H on induced voltages in SPD-protected installations. 
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The text of this International Standard is based on the following documents: 

Draft Report on voting 

81/733/FDIS 81/752/RVD 

 
Full information on the voting for its approval can be found in the report on voting indicated in 
the above table. 

The language used for the development of this International Standard is English. 

This document was drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2, and developed in 
accordance with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC Directives, IEC Supplement, 
available at www.iec.ch/members_experts/refdocs. The main document types developed by 
IEC are described in greater detail at www.iec.ch/publications. 

A list of all parts in the IEC 62305 series, published under the general title Protection against 
lightning, can be found on the IEC website. 

The following differing practices of a less permanent nature exist in the countries indicated 
below. 

1) Subclause 5.6: In Japan, the minimum values of the cross-section are reduced from: 

– 16 mm2 to 14 mm2 for copper and 25 mm2 to 22 mm2 for aluminium, for bonding 
conductors connecting different bonding bars and conductors connecting the bars to 
the earth-termination system; 

– 6 mm2 to 5 mm2 for copper, 10 mm2 to 8 mm2 for aluminium and 16 mm2 to 14 mm2 
for steel, for bonding conductors connecting internal metal installations to the bonding 
bars; 

– 16 mm2 to 14 mm2, 6 mm2 to 5 mm2 and 2,5 mm2 to 2 mm2 for copper, for earthing 
conductors to the SPD, conductors connecting SPDs and overcurrent protective 
devices to live conductors.   

2) Subclause E.3.2.3: In South Africa SANS 10142-1:2020, Clause 6.1.6 [1]1 states that ‘The 
neutral conductor shall not be connected direct to earth or to the earth continuity 
conductor on the load side of the point of control’. 

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the 
stability date indicated on the IEC website under webstore.iec.ch in the data related to the 
specific document. At this date, the document will be  

• reconfirmed, 

• withdrawn, or 

• revised. 

 

IMPORTANT – The "colour inside" logo on the cover page of this document indicates 
that it contains colours which are considered to be useful for the correct 
understanding of its contents. Users should therefore print this document using a 
colour printer. 

 

___________ 
1 Numbers in square brackets refer to the Bibliography. 

https://www.iec.ch/members_experts/refdocs
https://www.iec.ch/publications
https://webstore.iec.ch/?ref=menu
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INTRODUCTION 

Lightning as a source of harm is a very high energy phenomenon. Lightning flashes release 
many hundreds of mega-joules of energy. When compared with the milli-joules of energy that 
can be enough to cause damage to sensitive electronic equipment in electrical and electronic 
systems within a structure, additional protection measures will be necessary to protect some 
of this equipment. 

The need for this International Standard has arisen due to the increasing cost of failures of 
electrical and electronic systems, caused by electromagnetic effects of lightning. Of 
importance are electronic systems used in data processing and storage as well as process 
control and safety for plants of considerable capital cost, size and complexity (for which plant 
outages are very undesirable for cost and safety reasons). 

Lightning can cause different types of damage in a structure, as defined in IEC 62305-1. 

IEC 62305-3 deals with the protection measures to reduce the risk of physical damage and 
life hazard but does not cover the protection of electrical and electronic systems. 

This part of IEC 62305 therefore provides information on protection measures to reduce the 
risk of permanent failures of electrical and electronic systems within structures. 

Permanent failure of electrical and electronic systems can be caused by the lightning 
electromagnetic impulse (LEMP) via: 

– conducted and induced surges transmitted to equipment via connecting wiring; 
– the effects of radiated electromagnetic fields directly into equipment itself. 

Surges to the structure can originate from sources external to the structure or from within the 
structure itself: 

– surges which originate externally from the structure are created by lightning flashes 
striking incoming lines or the nearby ground, and are transmitted to electrical and 
electronic systems within the structure via these lines; 

– surges which originate internally within the structure are created by lightning flashes 
striking the structure itself or the nearby ground. 

NOTE 1 Surges can also originate internally within the structure, from switching effects, e.g. switching of 
inductive loads, tripping of circuit breakers, blowing of fuses. 

NOTE 2 Further information about the protection against switching overvoltages created within structures can be 
found in IEC 60364-4-43 [2], IEC 60364-5-53 and IEC 61643-12. 

Coupling can arise from different mechanisms, namely: 

– resistive coupling (e.g. the earth impedance of the earth-termination system or the cable 
shield resistance); 

– magnetic field coupling (e.g. caused by wiring loops in the electrical and electronic system 
or by inductance of bonding conductors); 

– electric field coupling (e.g. caused by rod antenna reception). 

NOTE 3 The effects of electric field coupling are generally very small when compared to the magnetic field 
coupling and can be disregarded. 

Radiated electromagnetic fields can be generated via 

– the direct lightning current flowing in the lightning channel; 
– the partial lightning current flowing in conductors (e.g. in the down conductors of an 

external LPS, or its natural components, in accordance with IEC 62305-3 or in an external 
spatial shield in accordance with this document).  
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PROTECTION AGAINST LIGHTNING –  
 

Part 4: Electrical and electronic systems within structures 
 
 
 

1 Scope 

This part of IEC 62305 provides requirements for the design, installation, inspection, 
maintenance, and testing of surge protection measures (SPM) for electrical and electronic 
systems to reduce the risk of permanent failures due to lightning electromagnetic impulse 
(LEMP) within a structure. 

This document does not cover protection against electromagnetic interference due to lightning, 
which can cause malfunctioning of internal systems. However, the information reported in 
Annex A can also be used to evaluate such disturbances. Protection measures against 
electromagnetic interference are covered in IEC 60364-4-44 [3] and in the IEC 61000 series 
[4]. 

This document provides guidelines for cooperation between the designer of the electrical and 
electronic system and the designer of the protection measures, in order to achieve optimum 
protection effectiveness. 

This document does not deal with detailed design of the electrical and electronic systems 
themselves. 

2 Normative references 

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their 
content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition 
cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including 
any amendments) applies. 

IEC 60364-5-53:2019, Low-voltage electrical installations – Part 5-53: Selection and erection 
of electrical equipment – Devices for protection for safety, isolation, switching, control and 
monitoring 

IEC 60664-1, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: 
Principles, requirements, and tests 

IEC 61000-4-5, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-5: Testing and measurement 
techniques – Surge immunity test 

IEC 61000-4-9, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-9: Testing and measurement 
techniques – Impulse magnetic field immunity test 

IEC 61000-4-10, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-10: Testing and measurement 
techniques – Damped oscillatory magnetic field immunity test 

IEC 61643-11:2011, Low-voltage surge protective devices– Part 11: Surge protective devices 
connected to low-voltage power systems – Requirements and test methods 

IEC 61643-12:2020, Low-voltage surge protective devices – Part 12: Surge protective devices 
connected to low-voltage power systems – Selection and application principles 
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IEC 61643-21, Low-voltage surge protective devices – Part 21: Surge protective devices 
connected to telecommunications and signalling networks – Performance requirements and 
testing methods 

IEC 61643-22, Low-voltage surge protective devices – Part 22: Surge protective devices 
connected to telecommunications and signalling networks – Selection and application 
principles 

IEC 61643-31, Low-voltage surge protective devices – Part 31: Requirements and test 
methods for SPDs for photovoltaic installations 

IEC 61643-32:2017, Low-voltage surge protective devices – Part 32: Surge protective devices 
connected to the d.c. side of photovoltaic installations – Selection and application principles 

IEC 62305-1:2024, Protection against lightning – Part 1: General principles 

IEC 62305-2:2024, Protection against lightning – Part 2: Risk management 

IEC 62305-3:2024, Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures and 
life hazard 

IEC 62561 (all parts), Lightning protection system components (LPSC) 

3 Terms and definitions 

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 62305-1, 
IEC 62305-2 and IEC 62305-3 and the following apply. 

ISO and IEC maintain terminology databases for use in standardization at the following 
addresses:  

• IEC Electropedia: available at https://www.electropedia.org/ 

• ISO Online browsing platform: available at https://www.iso.org/obp 

3.1  
electrical system 
system incorporating low-voltage power supply components 

3.2  
electronic system 
system incorporating sensitive electronic components such as telecommunication equipment, 
computer, control and instrumentation systems, radio systems, power electronic installations 

3.3  
internal systems 
electrical and electronic systems of a structure 

Note 1 to entry: Internal systems may for example be located on the roof of the structure provided they are 
connected internally to the structure. 

3.4  
lightning protection system 
LPS 
complete system used to reduce physical damage due to lightning flashes to a structure 

Note 1 to entry: The LPS consists of both external and internal lightning protection systems but not measures 
taken to protect internal systems against the effects of LEMP. 

https://www.electropedia.org/
https://www.iso.org/obp
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

____________ 

 
PROTECTION CONTRE LA FOUDRE –  

 
Partie 4: Réseaux de puissance et de communication dans les structures  

 
AVANT-PROPOS 

1) La Commission Électrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée 
de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de 
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de 
l'électricité et de l'électronique. À cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, 
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des 
Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux 
travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations 
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux 
travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des 
conditions fixées par accord entre les deux organisations. 

2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du 
possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés 
sont représentés dans chaque comité d'études.  

3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées 
comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC 
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de 
l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final. 

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la 
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales 
et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou 
régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 

5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants 
fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de 
conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification 
indépendants. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, 
y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, 
pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque 
nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses 
découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, 
ou au crédit qui lui est accordé.  

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication. 

9) L'IEC attire l'attention sur le fait que la mise en application du présent document peut entraîner l'utilisation d'un 
ou de plusieurs brevets. L'IEC ne prend pas position quant à la preuve, à la validité et à l'applicabilité de tout 
droit de brevet revendiqué à cet égard. À la date de publication du présent document, l'IEC n'avait pas reçu 
notification qu'un ou plusieurs brevets pouvaient être nécessaires à sa mise en application. Toutefois, il y a lieu 
d'avertir les responsables de la mise en application du présent document que des informations plus récentes 
sont susceptibles de figurer dans la base de données de brevets, disponible à l'adresse https://patents.iec.ch. 
L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets. 

L'IEC 62305-4 a été établie par le comité d'études 81 de l'IEC: Protection contre la foudre. Il 
s'agit d'une Norme internationale. 

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition parue en 2010. Cette édition 
constitue une révision technique.  
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Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition 
précédente: 

a) ajout de nouvelles Annexe E et Annexe F informatives sur la détermination de la répartition 
du courant à l'aide d'une modélisation et dans les installations photovoltaïques, 
respectivement; 

b) ajout d'une nouvelle Annexe G informative sur les méthodes d'essai des comportements de 
niveau système; 

c) ajout d'une nouvelle Annexe H informative sur les tensions induites dans les installations 
protégées par des SPD. 

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants: 

Projet Rapport de vote 

81/733/FDIS 81/752/RVD 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à son approbation. 

La version française de la norme n'a pas été soumise au vote. 

La langue employée pour l'élaboration de cette Norme internationale est l'anglais. 

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2, il a été développé selon les 
Directives ISO/IEC, Partie 1 et les Directives ISO/IEC, Supplément IEC, disponibles sous 
www.iec.ch/members_experts/refdocs. Les principaux types de documents développés par 
l'IEC sont décrits plus en détail sous www.iec.ch/publications. 

Une liste de toutes les parties de la série IEC 62305, publiées sous le titre général Protection 
contre la foudre, se trouve sur le site web de l'IEC. 

Les différentes pratiques suivantes, à caractère moins permanent, existent dans les pays 
indiqués ci-après. 

1) 5.6: Au Japon, les valeurs minimales de la section sont réduites: 

– de 16 mm2 à 14 mm2 pour le cuivre et de 25 mm2 à 22 mm2 pour l'aluminium, pour les 
conducteurs d'équipotentialité qui relient différentes barres d'équipotentialité et les 
conducteurs qui relient les barres au réseau de prises de terre; 

– de 6 mm2 à 5 mm2 pour le cuivre, de 10 mm2 à 8 mm2 pour l'aluminium et de 16 mm2 à 
14 mm2 pour l'acier, pour les conducteurs d'équipotentialité qui relient les installations 
métalliques internes aux barres d'équipotentialité; 

– de 16 mm2 à 14 mm2, de 6 mm2 à 5 mm2 et de 2,5 mm2 à 2 mm2 pour le cuivre, pour 
les conducteurs de mise à la terre vers le SPD, les conducteurs de connexion des SPD 
et des dispositifs de protection contre les surintensités aux conducteurs actifs. 

2) E.3.2.3: En Afrique du Sud, le 6.1.6 de la norme SANS 10142-1:2020 [1]1 stipule que "le 
conducteur de neutre ne doit pas être connecté directement à la terre ou au conducteur de 
continuité de terre côté charge du point de contrôle". 

___________ 
1 Les chiffres entre crochets renvoient à la Bibliographie. 

https://www.iec.ch/members_experts/refdocs
https://www.iec.ch/publications
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Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité 
indiquée sur le site web de l'IEC sous webstore.iec.ch dans les données relatives au document 
recherché. À cette date, le document sera  

• reconduit, 

• supprimé, ou 

• révisé. 

 

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de ce 
document indique qu'il contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une 
bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, 
imprimer ce document en utilisant une imprimante couleur. 

 

  

https://webstore.iec.ch/?ref=menu
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INTRODUCTION 

La foudre, en tant que cause de dégradations, est un phénomène à très haut niveau d'énergie. 
Les impacts de foudre libèrent des centaines de mégajoules d'énergie. En comparaison des 
millijoules d'énergie qui peuvent suffire à endommager le matériel électronique sensible sur les 
réseaux de puissance et de communication au sein d'une structure, des mesures de protection 
additionnelles sont nécessaires pour protéger certains de ces équipements. 

L'utilité de la présente Norme internationale est apparue en raison de l'augmentation des coûts 
des défaillances des réseaux de puissance et de communication, causées par les effets 
électromagnétiques de la foudre. Les réseaux de communication utilisés dans le traitement et 
le stockage de données, ainsi que le contrôle et la sécurité des processus pour les installations 
qui représentent un capital immobilisé, une taille et une complexité considérables (dont les 
défaillances sont particulièrement indésirables pour des raisons de sécurité et de coût), sont 
importants. 

La foudre peut entraîner différents types de dommages dans une structure, comme cela est 
défini dans l'IEC 62305-1. 

L'IEC 62305-3 traite des mesures de protection destinées à réduire les risques de dommages 
physiques et les dangers de mort, mais ne couvre pas la protection des réseaux de puissance 
et de communication. 

La présente partie de l'IEC 62305 fournit donc des informations sur les mesures de protection 
destinées à réduire le risque de défaillances permanentes des réseaux de puissance et de 
communication au sein des structures. 

De telles défaillances permanentes des réseaux de puissance et de communication peuvent 
être causées par l'impulsion électromagnétique de la foudre (IEMF), par l'intermédiaire: 

– des chocs conduits et induits, transmis au matériel par l'intermédiaire du câblage de liaison; 
– des effets des champs électromagnétiques rayonnés directement dans le matériel. 

Les chocs sur la structure peuvent provenir de sources externes à la structure ou de l'intérieur 
de la structure elle-même: 

– les chocs d'origine externe à la structure sont créés par les coups de foudre qui frappent 
des lignes entrantes ou le sol à proximité de ces lignes. Ils sont transmis aux réseaux de 
puissance et de communication de la structure par l'intermédiaire de ces lignes; 

– les chocs d'origine interne à la structure sont créés par les coups de foudre qui frappent la 
structure elle-même ou le sol à proximité. 

NOTE 1 Les chocs peuvent aussi être d'origine interne à la structure et provenir d'effets de coupure, par exemple 
la coupure de charges inductives, le déclenchement de disjoncteurs, le saut de fusibles. 

NOTE 2 Des informations complémentaires concernant la protection contre les surtensions de coupure générées à 
l'intérieur des structures peuvent être obtenues dans l'IEC 60364-4-43 [2], l'IEC 60364-5-53 et l'IEC 61643-12. 

Un couplage peut découler de différents mécanismes, à savoir: 

– couplage résistif (l'impédance de terre du réseau de prises de terre ou la résistance de 
l'écran du câble, par exemple); 

– couplage de champ magnétique (provoqué par exemple par les boucles de câblage dans le 
réseau de puissance et de communication ou par l'inductance de conducteurs 
d'équipotentialité); 

– couplage de champ électrique (provoqué par exemple par la réception sur une antenne 
tige). 

NOTE 3 Les effets de couplage de champ électrique sont généralement très faibles par rapport au couplage de 
champ magnétique et peuvent par conséquent être ignorés. 
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Des champs électromagnétiques rayonnés peuvent être générés par l'intermédiaire: 

– du courant de foudre direct qui s'écoule dans le canal de foudre; 
– du courant de foudre partiel qui s'écoule dans les conducteurs (par exemple dans les 

conducteurs de descente d'un SPF extérieur ou de ses composants naturels conformément 
à l'IEC 62305-3, ou dans un écran spatial externe conformément au présent document).  
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PROTECTION CONTRE LA FOUDRE –  
 

Partie 4: Réseaux de puissance et de communication dans les structures 
 
 
 

1 Domaine d'application 

La présente partie de l'IEC 62305 fournit des exigences relatives à la conception, à l'installation, 
à l'inspection, à la maintenance et aux essais des mesures de protection contre les chocs (MPF) 
destinées aux réseaux de puissance et de communication, lesquelles visent à réduire le risque 
de défaillances permanentes dû aux impulsions électromagnétiques de foudre (IEMF) dans une 
structure. 

Le présent document ne traite pas de la protection contre le brouillage électromagnétique dû à 
la foudre, qui peut être à l'origine de dysfonctionnements des réseaux internes. Toutefois, les 
informations de l'Annexe A peuvent également être utilisées pour évaluer ces perturbations. 
Les mesures de protection contre les perturbations électromagnétiques sont traitées dans 
l'IEC 60364-4-44 [3] et dans la série IEC 61000 [4]. 

Le présent document donne des lignes directrices pour la coopération entre le concepteur des 
réseaux de puissance et de communication et le concepteur des mesures de protection afin 
d'obtenir la protection la plus efficace. 

Le présent document ne traite pas de la conception détaillée des réseaux de puissance et de 
communication eux-mêmes. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie 
de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule 
l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de 
référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

IEC 60364-5-53:2019, Installations électriques à basse tension – Partie 5-53: Choix et mise en 
œuvre des matériels électriques – Dispositifs de protection pour assurer la sécurité, le 
sectionnement, la coupure, la commande et la surveillance 

IEC 60664-1, Coordination de l'isolement des matériels dans les réseaux d'énergie électrique 
à basse tension – Partie 1: Principes, exigences et essais 

IEC 61000-4-5, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-5: Techniques d'essai et de 
mesure – Essai d'immunité aux ondes de choc 

IEC 61000-4-9, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-9: Techniques d'essai et de 
mesure – Essai d'immunité au champ magnétique impulsionnel 

IEC 61000-4-10, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-10: Techniques d'essai et 
de mesure – Essai d'immunité du champ magnétique oscillatoire amorti 

IEC 61643-11:2011, Parafoudres basse-tension – Partie 11: Parafoudres connectés aux 
systèmes basse tension – Exigences et méthodes d'essai 

IEC 61643-12:2020, Parafoudres basse tension – Partie 12: Parafoudres connectés aux 
réseaux à basse tension – Principes de choix et de mise en œuvre 
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IEC 61643-21, Parafoudres basse tension – Partie 21: Parafoudres connectés aux réseaux de 
signaux et de télécommunications – Prescriptions de fonctionnement et méthodes d'essais 

IEC 61643-22, Parafoudres basse tension – Partie 22: Parafoudres connectés aux réseaux de 
signaux et de télécommunications — Principes de choix et d'application 

IEC 61643-31, Parafoudres basse tension – Partie 31: Parafoudres pour usage spécifique y 
compris en courant continu – Exigences et méthodes d'essai des parafoudres pour installations 
photovoltaïques 

IEC 61643-32:2017, Parafoudres basse tension – Partie 32: Parafoudres connectés au côté 
courant continu des installations photovoltaïques – Principes de choix et d'application 

IEC 62305-1:2024, Protection contre la foudre – Partie 1: Principes généraux 

IEC 62305-2:2024, Protection contre la foudre – Partie 2: Évaluation des risques 

IEC 62305-3:2024, Protection contre la foudre – Partie 3: Dommages physiques sur les 
structures et risques humains 

IEC 62561 (toutes les parties), Composants des systèmes de protection contre la foudre (CSPF) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l'IEC 62305-1, l'IEC 62305-2 
et l'IEC 62305-3 ainsi que les suivants s'appliquent. 

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées 
en normalisation, consultables aux adresses suivantes:  

• IEC Electropedia: disponible à l'adresse https://www.electropedia.org/ 

• ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse https://www.iso.org/obp 

3.1  
réseau de puissance 
réseau qui comprend des composants de l'alimentation de puissance basse tension 

3.2  
réseau de communication 
réseau qui comprend des composants électroniques sensibles tels que le matériel de 
communication, les systèmes informatiques, de commande et d'instrumentation, les systèmes 
radio et les installations électroniques de puissance 

3.3  
réseaux internes 
réseaux de puissance et de communication d'une structure 

Note 1 à l'article: Les réseaux internes peuvent par exemple se trouver sur le toit de la structure, à condition d'être 
connectés en interne à la structure. 

3.4  
système de protection contre la foudre 
SPF 
installation complète utilisée pour réduire les dommages physiques dus aux impacts de foudre 
sur une structure 

https://www.electropedia.org/
https://www.iso.org/obp



